
DETECȚIE INCENDIU 

 

Compania Municipală Energetica Servicii București S.A. este interesată de încheierea unui Acord 
de Subcontractare, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, în vederea 
participării la procedura de achizitie publică, care are ca obiect ”Servicii de mentenanţă preventivă-
corectivă, exploatare curentă şi operare la evenimente a sistemelor din cadrul stadionului Arena 
Naţională”, număr anunt CN1051964/12.02.2023. Termen depunere oferta 22.03.2023. 
 
Subcontractantul trebuie să indeplinescă următoarele: 

1.Cerințe din Caietul de Sarcini: 

Ofertantul va face dovada că dispune de personal calificat şi avizat IGSU conform ORDIN MAI Nr. 112 din 

16 iulie 2014 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează 

lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului administraţiei şi 

internelor nr. 87/2010 pentru domeniile de autorizare: a) instalarea şi întreţinerea sistemelor şi 

instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;  

2. Execuție servicii mentenanță preventivă conform graficului de mai jos: 

1 LUNA 

 ian feb mar apr mai iun iul aug sep oct nov dec 

               

Sistem apelare de urgență pentru 
persoane cu dizabilități 

                        

*Verificare vizuală stare contacte X X X X X X X X X X X X 

*Verificare vizuală conexiuni 
conectori 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificare continuitate trasee 
cabluri 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificare vizuală a stării 
panourilor de control 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificarea integrității 
echipamentelor în teren 

X X X X X X X X X X X X 

Sistem detecție și semnalizare 
incendiu 

                        

*Verificare panou de control 31X 28X 31X 30x 31X 30x 31X 31X 30x 31X 30x 31X 

*Acționare a cel puțin un buton 
manual de semnalizare și un 
detector  

4X 4x 5X 4x 4X 5x 4X 4x 5x 4x 4x 5x 

*Verificare conexiuni la sursa de 
alimentare de rezervă 

4X 4x 5X 4x 4X 5x 4X 4x 5x 4x 4x 5x 

*Verificare comutare automată de 
pe sursa de alimentare de bază pe 
cea de rezervă și revenirea 
automată 

X X X X X X X X X X X X 



*Verificarea funcționării 
dispozitivelor de alarmare și 
alertare din interiorul clădirii 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificarea dispozitivelor de 
înregistrare/tipărire a 
evenimentelor din instalația de 
semnalizare a incendiilor 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificarea vizuală a integrității 
cablurilor, cutii de conexiuni și alte 
elemente auxiliare, starea de 
funcționare a circuitelor de 
transmisie a semnalizărilor la 
dispeceratele de pompieri 

    X     X     X     X 

*Verificarea vizuala a starii 
modulelor IN si OUT 

    X     X     X     X 

*Verificarea functionala a 
aplicatiei SECOLOG 

    X     X     X     X 

*Verificarea functionala a 
interfeței sistemului de desfumare, 
uși de urgență și dispozitive din 
gama BMS 

    X     X     X     X 

*Verificarea functionării serviciilor  
auxiliare îndeplinite de instalație 

    X     X     X     X 

*Controlarea registrului de 
evidenta al utilizatorului care face 
verificari zilnice si lunare 

    X     X     X     X 

*Examinarea conexiunilor la 
baterii 

    X     X     X     X 

*Inspectare vizuala a centralei pt 
detectare umezeala sau ale semne 
de deteriorare 

    X     X     X     X 

*efectuarea tuturor testelor 
precizate de manualul de 
operare/mentenanță  

    X     X     X     X 

*Informarea cu privire la existenta 
modificarilor de structura 

   X     X     X     X 

*Verificarea si executarea testelor 
periodice ce s-au executat zilnic 
lunar si trimestrial, conform cu 
inregistrarile din registru 

            X           

*Verificarea functionarii in camp a 
fiecarui detector si buton in camp 

            X           

*Verificarea sensibilitatii 
detectoarelor, intretinerea 
profilactica a elementelor 
instalatiei de semnalizare  

            X           



*Verificarea vizuală pentru a 
confirma toate racordurile de 
cabluri si echipamente sunt sigure, 
nedeteriorate si protejate 
corespunzator 

            X          

*Verificarea vizuala pentru a 
controla daca schimbarile de 
structura sau de ocupare au 
afectat cerintele de instalare 
butoane  

            X           

*Verificarea starii tehnice a 
bateriilor instalatiei 

            X          

*Verificarea softurilor de operare 
pentru centralele de detectie 
incendiu 

X X X X X X X X X X X X 

*Verificarea corelarii adreselor 
elementelor din camp cu unitatea 
centrala 

X X X X X X X X X X X X 

Sistem detecție și alarmare nivel 
CO 

                        

*Verificarea vizuală stare detectori 
CO 

  X     X     X     X   

*Verificarea vizuala a starii 
dispozitivelor avertizoare 

  X     X     X     X   

*Verificarea functionala a modului 
de interfațare cu centrala de 
detecție incendiu 

  X     X     X     X   

*Verificarea functionala a modului 
de operare al ventilatoarelorde 
eliminare noxe 

  X     X     X     X   

 
Operatorii economici, interesați de participarea la o astfel de procedură sunt invitați să depună o 

scrisoare de intenție, până la data de 13.03.2023, ora 13:00, la adresele de e-mail office@cmesb.ro sau 
andrei.zamfiroi@cmesb.ro.care să includă și: 

- o scurta prezentare a activității,  
- valoarea ce va fi valoarea propusă spre ofertare pentru activitătile de mentenanță mentionate 

mai sus,. 
- tarif orar manoperă pentru servicii de mentenantă corectivă la cerere, 
- documente din care să reiasa că dispune de personal calificat și avizat IGSU conform OMAI 

112/2014. 
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